POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W DREZDENKU

66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (95) 762-05-20, fax (95) 762-08-99
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssedrezdenko/

e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko; 16 siel:pni_a 2021 1.

DECYZJA Nr HK.443.4.31D/01/2021

Na podstawie art. 27 ust.1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 1. 0 Panstwowej Inspekeji Sanitarnej
(tj. Dz. U. 22021 r., poz. 195). §3 ust. 3 pkt 1 i §21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1. ust. 6 i 8 oraz §26 ust. |
pkt 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2 2017r., poz. 2294). art. § ust.] i art. 12 ust.| ustawy z
dnia 7 ezerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow (tj.
Dz. U. 2 2020 1., poz. 2028). Po przeanalizowaniu sprawozdan z badaf nr SB/78619/07/2021 z dnia
30 lipea 2021, kod probki: 133692/07/2021, (pobranej w ramach kontroli wewngtrznej) z wodociggu

publicznego Lichen,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku wyraia zgode na warunkowsg
przydatnos¢ wody przeznaczonej do spozycia pochodzaeej z wodociggu publicznego Lichen
i jednoczesnie nakazuje administratorowi Przedsigbiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z
0.0., ul. Gorzowskal$, 66-500 Strzelce Krajenskie:

1. Poinformowaé honsumentéw wody o warunkowej przydatnosci wody do spozycia pochodzgeej
z wodociggu publicznego Licher ze wzgledu na przekroczenia w badanych prébkach wody
metnosei i zelaza (komunikat PPIS w Drezdenku):

2. kontynuowaé dziatania naprawcze w celu wyeliminowania zaniecz) szczenia:

dirzymywanie metnosei w wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodeacee)
7 wodociagu  publicznego  Liched na  poziomie nie przekraczajacym 3 NTIU.
¢ honiceznoscia obnizenia go do granic dopuszezalnyeh takich jak akceptowalna przes
KunsumeniOw i bez nieprawidiowych zmian, Zalecany zakres wartosci do 1.0,

4 uirzymanie  zelaza w  wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi, pochodzace]
7 wodociggu  publicznego  Drezdenko na  poziomie nie przekraczajgeym  700ug/1,
z konieeznoscig obnizenia go do granic dopuszezalnych takich jak 200ug/l,

“Fi

do czasu przedstawienia prawidlowych wynikéw badan Pastwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku obowiazuja nakazy i zakazy w pkt 1-5



W terminie
do dnia 30 wrzesnia 2021 roku
Uzasadnienie

Po otrzymaniu sprawozdan z badan nr SB/78619/07/2021 z dnia 30 lipca 2021 r., nr probki:
133602/07/2021 (pobranej w ramach kontroli wewnetrznej) wszczeto postepowanie w sprawie
preehroczenia wartosci  parametrédw: metnosci oraz zelaza, pochodzacej z wod. publ. Lichen.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku uznal, ze jako$¢ wody pod wzgledem
fizvhochemicznym nie odpowiada wymaganiom: §3 ust. 3 pkt 1: Podmioty, o ktérych mowa w §
6-8. podejmuja wszelkie dziatania. aby woda spetniala wymagania okreslone dla: parametrow
wskaznikowych okreslonych w czedei C zalacznika nr 1 do rozporzadzenia, do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 2 2017r.. poz. 2294): lit. C, Tabela nr 2, Ip. nr 5, 6, 15 — dopuszczalna wartos¢ metnosci
wynosi: INTU., 7elaza — 200 pg/l. W badanych probkach stwierdzono przekroczenia parametrow:
metnosei: w prébee nr 133692/07/2021 (pobranej w ramach kontroli wewngtrznej w zakresie
parametrow grupy B). przekroczenia: metnosci 2,58 NTU, zelaza: 569ug/l. Na podstawic
~Wytyeznyeh WHO dotyczacych jakosei wody do picia. Wydanie czwarte” Uzupelnienie pierwsze
stwierdza sie, ze Metnos¢ wody jest wywolywana zawieszonymi w niej czastkami statymi fub
koloidami. utrudniajagcymi przenikanie $wiatla. Moze by¢ spowodowana obecnoscig zarowno
substancijt organicznyeh. jak i nieorganicznych, albo ich kombinacja. Mikroorganizmy wystepujace w
wodzie zazwvezaj wykazuja tendencje do przylegania do czastek statych, stad tez usuwanie metnosei
wody  znacznie  zmniejsza  zanieczyszezenie mikrobiologiczne uzdatnionej wody. Zawiesiny
powodujace metnoé¢ wody moga w sposéb istotny ograniczaé skutecznoéé dezynfekeji. zapewniajac
ochrong mikroorganizmom. Metnoéé sama w sobie nie zawsze stanowi zagrozenia dla zdrowia. Jest
ena warnym wskasnikiem potencjalne] obecnodei zanieczyszezen, ktére moghby mie¢ wphvw na
zdromie,

Na podstawie witveznyeh stwierdza si¢ rowniez, ze podczas kontaktu z atmosferg jon zelaza (1)

do jonu Zelaza (i), powodujac niepozadane czerwonawo-brazowe zabarwienic wody.

Zeluso zawarle w wodzie sprzy ja réwniez wzrostowi bakterii zelazowych, ktdre czerpig energic z jego

przaczyvniajac sic do powstawania mazistvch osadow na wewngtrznej powierzehni

Przy stezeniach powyzej 03mg/l zelazo powoduje przebarwienia

urzadzen sanitarnych i tkanin pranyeh w wodzie. W stezeniach nieprzekraczajaeych 0.3mg/l zelazo nie

prveoduje 2o kle wiczawalnego smaku wody, chociaz moze wywolad wazrost mgtnosci i barvy.
{)a 7elaza nie proponuje sie zalecanej wartodci opartej na kryterium bezpieczenstwa dla zdrowia.

W swiaszku ze stwierdzonymi przekroczeniami, ktore nie maja bezposredniego wplywu na zdrowie

ludzkic w oparciu o § 21 ust 1. (Hiasciwy panstwowy inspekior sanitarny na podstawie

sprawozdania, o kidrym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdan z wilasnych badan jakosci

wodv, sprawozdan preekazvwanych przez podmioty, o kidrych mowa w § 6-8 = wykonania

hadun jukosei wody realizowanych wedlug ustalonego dla tych podmiotéw harmonogramu



oraz sprawozdah przekazywanych przez podmioty wykonujqce badania jakoSci wody
w laboratoriach. o ktérveh mowa w art. 12 ust. 4 ustawy. wykonanvch w punkcie zgodnosci
stwierd=a: 3) warunkowg przydatnosé wody do spoiycia w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 2-4 tust. 3. Warunkowq przydatnosé wody do spozycia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3,
whasciwy  panstwowy inspekior samitarny moze stwierdzi¢c w przypadku stwierdzenia
przekroczenia w badanej probee wody wartosci parametrycznej dla parametréw okreslonveh:
[j w ezesci Cw tabeli 2 zalgeznika nr 1 do rozporzgdzenia,) rozporzadzenia Ministra Zdrowia
7 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
7 2017r.. poz. 2294). W zwigzku zart. 5 ust. | (Obowigzki przedsigbiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego. Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma obowigzek zapewnié
zdolnos$é posiadanych wrzgdzert wodociggowych i urzgdzen kanalizacyjnveh do realizacji
dostaw wody w wymaganej ilosci i pod odpowiednim cisnieniem oraz dostaw wody
i odprowadzania $ciekow w sposéb ciqgly i niezawodny, a takze zapewni¢ naleiytq jakosé
dostarczanej wodv i odprowadzanych sciekéw) ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028). Na
podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. 2
2021 r. poz. 195) — (W razie stwierdzenia naruszenia wymagan higienicznych
i zdrowotnyeh, panstwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunigcie
w usialonvm terminie stwierdzonych uchybien). PPIS w Drezdenku na podstawie otrzymanych
spravozdan z badan, warunkowo dopuscil wode, pochodzgcg z wodociagu publicznego Lichen
do spozycia. polecajac jednoczesnie wprowadzenie dzialan naprawczych w ten sposob, aby usunac
je w mozliwie najkrétszym terminie jednak nie pozniej niz do dnia 30 wrze$nia 2021 roku stgZenie:

metnodei bedzie wynosilo: INTU i zelaza: 200pg/1.
Jednoczeinie informuje, ze nalezy dokonywadé badan parametréw.

W tvin stanie rzeczy widanie decyzji jest w petni uzasadnione.

Payezenie: Od ' stuzy stronie odwolanie do Lubuskiego Pansnvowego Wojewddzkiego
Laepregloare Sanitariogo v Govoovie Wikp, v terminie 14 dni od date jej otrzymania. Odwolaniv waosi sig zu
posrediicrvem Pasistwvowens Powlatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenky W trakeie biegu terminu do
wassionia odwolania sirona mode rzec sie prawa do wnlesienia odwolania. Z dniem dorgccenia Panstwowemn
CPeviatoveemy Inspekioront Sanaarnemu w Drezdenkn oSwiadczenia o creeczeniv siy proez siroly postypovania
Je ovzid stfe sis wstaleccnia i pravwomocona U brak mozliwosei saskarzenia takief decvzji do Wojewddzkiego Sadu
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Otrzymujy:
1. Przedsichiorstwn Gaspadarki Komunainej Sp. z 0.0.. ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeaskie
2. Urzad Migsska w Strzeleach Krajenskich ul. Al Plastow : 66-300 Strzelee Krajenskie (wersja elektroniczna)
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

Drezdenko, dnia 16 sierpnia 2021 .

Ocena jakoS$ci wody przeznaczonej do spozycia
HK.OJW.443.31/03/2021

Panstwowy  Powiatowy Inspektor Sanitamy w Drezdenku, zgodnie z Rozporzadzeniem
Mimistra Zdrowia 7 dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przes
fudzi (Dz. L.z 20171, poz. 2294), na podstawie sprawozdan z badan SB/78619/07/2021 z dnia 30
fipca 2021; kod probki: 133692/07/2021 przygotowat oceng jakosei wody pochodzacej z wodociagu
publicznepo Lichen.

Mieszkancy m. Lichen
zaopatrywani s3 w wode przeznaczong do spozycia przez nastepujgcego praducenta wody:
i) Prredsigbiorstwo Gospodarki Komunainej Sp. 0.0., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajenskie
Wodocisg publiczny Liches:
1. produkeja wody - 21 m? /dobe:
liczha zaopatrywanej ludnoscei — 396 osdb:

- woda w badanym zakresie nie odpowiada wymaganiom sanitamym Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wode pochodzges 2z w/w wodociagu PPIS w Drezdenku ocenil jako warunkowo
przydatng do spoiveia.

Qeeng o jahosci wody pochodzacej z wodociagu publicznego Lichei, Pafstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Drezdenku wydal celem poinformowania jednostek samorzadu terytorialnego oraz
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i zeusiehioritwe Gospodarki Komunalnej Sp. 0.0.. ul. Gorzowska 15. 66-300 Strzelce Krajenskie

D¢ wiadomosei:
Burmistrz Strzelee Krajenshie (wersja elektroniczna)
Starasta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii (wersja elektroniczna)






